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Amt far Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen 3
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez

T +41 26 305 80 00
Trinkwasserverbund Bibera (TWB) www.fr.ch/lsvw
c/o Frau Karin Werro
Riedfeld 59 e
1792 Guschelmuth

E-mail: saav-cc@fr.ch
Givisiez, den 20 November 2025
ANALYSEBERICHT V1 Auftragsnummer:25-FR-40307
GRUND DER KONTROLLE
Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Trinkwasserverbund Bibera (TWB)
Probenahme am : 13.11.2025 Ausgefiihrt von : Herr Julien PELLETIER Eingang : 13.11.2025

Meteo der letzten 24 Stunden: trocken
Meteo 2-5 Tage vor Probenahme: trocken
Auftrags-Nr. DGAqua TTE1999
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Probennummer:25-104333 - Trinkwasser im Verteilne
Sektor : 004 - Verteilnetz Liebistorf-Ulmiz-Gempenach (LUG)

Probenahmeort : 03 - Schacht Buichslen, Ulmizstrasse 10 , Gempenach

Wassertemperatur : 11.8°C

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) pS/em 583 + 12

FR-LC-M-537-112 Triibung TEIF 0.410.03 max. 1.0
FR-LC-M-536-107 Chilorothalonil R 471811 (M4) g/l 0.302 % 0.091 max. 0.100
FR-LC-M-536-107 Chlorothalonil R 611968 (M9) Hg/L <0.010 max. 0.100
FR-LC-M-536-107 Chlorothalonil R 417888 Hg/L 0.053 £ 0.016 max. 0.100
FR-LC-M-536-107 Chlorothalonil SYN 507900 Ma/L <0.010 max. 0.100
FR-LC-M-536-107 Chlorothalonil SYN 548581 (M11) Hg/L <0.050 max. 0.100

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/ml 2 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0

FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
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Probenbeurteilung :
Diese Probe wird beanstandet.

Die Verordnung iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Bédern und Duschanlagen (TBDV; SR 817.022.11)
begrenzt den maximalen Gehalt an relevanten Metaboliten (Abbauprodukten) von Pestiziden im Trinkwasser auf 0.1 pg/L. In
dieser Probe wird dieser Hochstwert fiir mindestens einen Metaboliten des Pestizids Chlorothalonil (iberschritten.

Das Bundesamt fiir Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (BLV) schreibt in seiner Weisung 2024/1, dass alle
Metaboliten von Chlorothalonil als relevant zu betrachten sind und dass jede Uberschreitung des oben genannten
Héchstwertes zu beanstanden ist und Gegenstand von verhaltnismassigen Massnahmen zur Wiederherstellung des
gesetzlichen Zustandes sein muss.

Sektor :

030 - Grundwasserfilterbrunnen Jeuss
Probenahmeort : 01 - STPW Jeuss, vor Filteranlage (Rohwasser), Bramemoos 1a , Jeuss
Wassertemperatur : 11.4°C

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) uS/cm 576 + 12

FR-LC-M-537-112 Tribung TE/F 0.8+0.03

FR-LC-M-538-100 Aluminium ma/L <0.0020

FR-LC-M-538-100 Eisen mg/L "~ 0.1050 + 0.0105

FR-LC-M-538-100 Mangan g/l 33.5+3.3
Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/ml 3

FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0

FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0

Probenbeurteilung :
Fur die analysierten Parameter entspricht diese Probe den Anforderungen der TBDV an ein Trinkwasser.

Sektor : . 030 - Grundwasserfilterbrunnen Jeuss

Probenahmeort : 02 - STPW Jeuss, nach Filteranlage (behand. Wasser), Bramemoos 1a, Jeuss
Wassertemperatur : 11.4°C

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) pS/em 581+ 12

FR-LC-M-537-112 Tribung STE/E 0.1+0.03 max. 1.0
FR-LC-M-538-100 Eisen mg/L 0.0012 £ 0.0001 max. 0.2000
FR-LC-M-538-100 Mangan : ug/L 13.7+1.4 max. 50.0
FR-LC-M-538-100 Aluminium mg/L 0.0173 £ 0.0035 max. 0.2000
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Mikrobiologische Analysen

Auftragsnummer: 25-FR-40307

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/m| 1 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum
Probenbeurteilung :
Bezlglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

Sektor : 100 - Reservdir mit STPW Mihleweg

Probenahmeort : 01 - reservoir mit STPW Miihleweg, Sammelbehélter, Anfang, Miihleweg 10a , Gurmels
Wassertemperatur : 116 °C

Verteilstatus : Verteilt im Netz / in Betrieb

Physikalisch-chemische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis Norm
FR-LC-M-537-015 Farbe* ‘ farblos farblos
FR-LC-M-537-018 Leitfahigkeit (20 °C) uS/cm 592 £12

FR-LC-M-537-112 Trabung TE/F 0.14 £ 0.03 max. 1
FR-LC-M-537-037 Nitrit mg/L <0.05 max. 0.10
FR-LC-M-537-037 Nitrat mg/L 28+3 max. 40
FR-LC-M-537-038 Ammonium mg/L <0.05 max. 0.10
FR-LC-M-537-039 Gesamtharte °fH 343%1.3

FR-LC-M-537-038 Calcium mg/L 99+4

FR-LC-M-537-038 Magnesium ma/lL 23+ 1

Mikrobiologische Analysen

Methode-N° Parameter Einheit Ergebnis » Norm
FR-LB-M-530-004 Aerobe mesophile Keime KBE/mlI 12 max. 300
FR-LB-M-530-008 Escherichia coli KBE/100 ml 0 max. 0
FR-LB-M-530-011 Enterococcus spp. KBE/100 ml 0 max. 0

max: Maximum, min: Minimum

*. Der Parameter wurde mit Hilfe einer nicht akkreditierten Methode gemessen.

Probenbeurteilung :

Bezlglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden anwendbaren Normen.

GEBUHREN

Entsprechend den Bestimmungen der Verordnung vom 19. August 2014 iiber den Tarif der Kosten des Amts fiir
Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (KLSVWV, SGF 821.30.16) werden |hnen.Gebiihren in Rechnung gestellt. Die
Rechnung wird als gesondertes Dokument erstellt.
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" Xavier GUILLAUME
Kantonschemiker
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Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwahnte(n) Probe(n). Genauere Informationen iiber die benutzten Methoden kénnen auf Anfrage
erhalten werden. Dieser Bericht darf auch nicht teilweise ohne Erlaubnis des Autors verdffentlicht werden.

Kopie an : SINEF SA, Route des Fluides 1, 1762 Givisiez
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